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能源用戶節約能源查核制度申報表 

中華民國  108 年(工業及其他生產性質行業) 

致貴能源用戶： 

1. 貴能源用戶契約用電容量超過800瓩，屬於經濟部依據「能源管理法」列管之能源用戶。爰請依
「能源管理法」第9條、第12條規定，填寫本申報表後，以紙本、電子檔或網路方式向經濟部能源
局辦理申報；網路申報者，請於填寫完畢後，自申報系統列印「基本資料」簽名用印並經由數位拍
照或掃描後，將電子檔透過系統上傳；電子檔申報者，電子郵寄時除附上本制度申報表電子檔，須
另附上同網路申報之簽名用印電子檔；紙本申報者，郵寄前請確認「基本資料」該頁已完成簽名用
印。 

2. 依「能源管理法」第11條及「能源用戶自置或委託技師或合格能源管理人員設置登記辦法」第4條規
定，本申報表應由貴能源用戶向經濟部能源局（或能源委員會）辦理設置登記之技師或能源管理人
員填寫。 

3. 近期內調升契約用電容量超過800瓩之新增能源用戶，或原登記之技師或能源管理人員已異動職務
（不再擔任能源管理業務）或已離職之能源用戶，如尚未向經濟部能源局申請技師或能源管理人員
設置登記（或異動登記），除應指派專人填寫本申報表外，並應依法儘速向該局辦理技師或能源管
理人員設置登記（或異動登記）。前述能源管理人員，以依「技師或能源管理人員辦理能源管理業
務資格認定辦法」第3條參加能源管理人員訓練，並取得「能源管理人員訓練合格證書」者為限。 

4. 依「能源管理法」第21條規定，未依規定申報使用能源資料或申報不實，或未辦理技師或能源管理
人員設置登記之能源用戶，由經濟部通知限期改善；屆期不改善者，處新臺幣2萬元以上10萬元以
下罰鍰，並再限期改善；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。 

5. 另依「能源管理法」第24條規定，未依規定建立能源查核制度或未訂定或未執行節約能源目標及計
畫之能源用戶，由經濟部通知限期辦理；屆期不改善者，處新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰，並
再限期辦理；屆期仍不改善者，按次加倍處罰。 

 

經濟部能源局  謹致 

 

 

附表一 
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一、填表人員 

填表人員是否已由貴能源用戶依「能源管理法」第11條規定，向經濟部能源局（或能源委員會）完成

辦理技師或能源管理人員設置登記？ 

□是，技師或能源管理人員資料如下表： 

技師或 
能管員姓名 單位/職稱 

設置登記核准編號 
(範例:能技字第
XXXXXXXXXXXX號) 

登記日期 技師或能管員連絡地址 

曾 xx 股助理 能 技 字 第 

9900022XXXX 號 

民國  100 年02月01日 新竹縣橫山鄉 XXXXX路 XX號 

電話 分機 手機 傳真 分機 技師或能管員電子郵件 

03-592XXXX 106 09XXXXXXX 03-592XXXX 109 XXXX@msct.acc.com.tw 

註：如貴能源用戶設置登記人數超過1人，其餘人員資料請填報於「二、其他技師或能源管理人員」。 
 

□否，填表人員資料如下表： 
填表人姓名 單位/職稱 手機 填表人連絡地址 

    

電話 分機 傳真 分機 填表人電子郵件 

     

未設置能源管理員原因說明(可複選) 後續設置登記改善方式 

□原能管員已不在職（含調職），姓名：。 
□正在辦理能管員設置登記中，合格證書文號：能管字第號。 
□參加能管員訓練未通過測驗。 
□沒有符合參訓資格人員（專科以上學校理工科系畢業者）。 
□欲委託技師或能管員，但尚未找到。 
□本年度首次申報，尚未設置能管員。 
□不清楚法規規定須設置能管員。 
□本年度契約用電容量已（或即將）調降到800 kW以下。(佐證資料

上傳：契約調降前電費單、契約調降後電費單、契約調降申

請)(註) 
□其他。 

□本公司已規劃派員參加能管員

訓練課程，並辦理後續設置登記

事宜。 
 

□本公司將委託技師或合格能源

管理人員擔任能源管理人員。 
 

註：如貴能源用戶勾選「契約用電容量已（或即將）調降」，請上傳調降前後之電費單資料作為佐證資

料。 

 

二、其他技師或能源管理人員 
如貴能源用戶設置登記之技師或能源管理人員超過1人，除填表人員外，請將其餘之技師或能源管理人

員資料填入下表： 

技師或 
能管員姓名 單位/職稱 

設置登記核准編號 
(範例:能技字第
XXXXXXXXXXXX號) 

登記日期 
是否仍執行 
能源管理業務 

   民國 年 月  日 □是   □否 
   民國 年 月  日 □是   □否 
   民國 年 月  日 □是   □否 

註：1.如貴能源用戶已完成設置登記之技師或能源管理人員，因離職、退休、業務轉調或其他原因已

不負責能源管理業務，應向經濟部能源局申請塗銷登記。 

2.如上表不敷使用，請自行增列。 
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三、基本資料 
填表日期: 108 年 1 月 24  日 

總公

司資

料： 

01.總公司名稱：oo水泥股份有限公司                           (註1) 

02.總公司地址：臺北市大安區 XXXXXXXX 

03.代表人： 徐 XX                              . 04.統一編號： 3244XXXX      . 

05.用戶編號：Exxxx            . 06.行業編號： C2231          行業分類：水泥製造業           . 

07.用戶全名：oo 水泥股份有限公司新竹製造廠 (印信)   

08.能源使用地址：新竹縣橫山鄉 XXXXX路 XX號 

09.用戶聯絡地址：新竹縣橫山鄉 XXXXX路 XX號 

10.能源用戶負責人：邱 xx職稱：廠長.  

11.所屬工業區：           (註2) 12.員工人數： 103        人 13.樓地板面積：50233  m
2 

14.空調使用面積：  160  m
2 15.電號： 0655112xxxx    (註3) 16.工廠登記證號：996302xxxx 

17.經常契約容量： 10000 kW 18.半尖峰契約容量： 0   kW 19.離峰契約容量：  0    kW 

20.緊急發電容量：   500  kW 21.汽電共生發電容量：  7560  kW 22.再生能發電容量：    0  kW(註4) 

23.工廠總能源支出占總製造成本之比例：  42     % (註5) 

24.主要產品(服務)：  熟料、水泥                                                          . 
註：1.「總公司名稱」係指具法律行為能力的法人名稱，例：○○股份有限公司台南分公司，總公司

名稱為「○○股份有限公司」。 

2.若能源用戶位於工業區內，請填「所屬工業區」欄位，若無則免填。 

3.非台電用戶者，請於「電號」欄填 IPP供電廠名。 
4.若能源用戶於電號使用範圍內設有再生能源發電裝置，請填下表： 

序號 再生能源種類 裝置容量(瓩) 年發電量(度) 回售台電電量(度) 自用電量(度) 

1      

2      
※再生能源種類請填寫：「風力」、「水力」、「地熱能」、「生質能」、「廢棄物」、「太陽光電」 

5.「工廠總能源支出費用占總製造成本之比例」之製造成本係指貴能源用戶所有與生產活動有關

的成本，從原料的取得起到轉換為成品為止的一切成本都包括在內，通常將製造成本劃分為3類：

直接材料＋直接人工＋製造費用。 
6.若能源用戶使用多個電表，但電力使用確實無法分開填報，可採合併申報，請填寫「附錄、合

併申報申請表進行申請，核准合併申報之電表資料填入下表中： 

合併 
申報 
(註6) 

用戶編號 合併申報電號 契約容量 kW 

1    

2    

 
 
 
 
 
 

公司章 (印信) 
 

能源管理人員簽名或蓋章邱 XX (印信)                                               
 
填表人簽名或蓋章李 XX (印信)                                          
 
能源用戶負責人簽名或蓋章邱 XX (印信)                                   

 



4 

四、能源查核管理組織 

管理階層人員 推行階層人員 執行階層人員 

（訂定節能目標）  （擬定節能計畫、推動、考核與
管考）  

（執行節能計畫，發現問題並往
上陳報） 

姓名：邱 oo       

職稱：廠長                        

職責/執行項目： 

訂定節能目標 

 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 

 

 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 

 

 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 

 

 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 
 

 

 

 

 

 

 

 

姓名：杜 oo       

職稱：品管組主任                        

職責/執行項目： 

擬定節能計畫、推動、考核與管

理 

 

 

 

姓名：邱 oo       

職稱：管理組主任                        

職責/執行項目： 

擬定節能計畫，推動、考核與管

考 

 

 

 

姓名：莊 oo       

職稱：機電組副主任                        

職責/執行項目： 

擬定節能計畫，推動、考核與管

考 

 

 

 

姓名：蔡 oo      

職稱：    製造組主任                    

職責/執行項目： 

擬定節能計畫，推動、考核與管

考 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 
 

 

 

 

 

 

 

姓名：賴 oo       

職稱：品管組工務員                       

職責/執行項目： 

執行節能計畫，發現問題並往

上陳報 

 

 

 

姓名：張 oo      

職稱：材料股助理                       

職責/執行項目： 

執行節能計畫，發現問題並往

上陳報 

 

 

 

姓名：戴 oo       

職稱：總務股長                       

職責/執行項目： 

執行節能計畫，發現問題並往

上陳報 

 

 

 

姓名：羅 oo       

職稱：會計股副管理師                        

職責/執行項目： 

執行節能計畫，發現問題並往

上陳報 

 

 

 

姓名：       

職稱：                        

職責/執行項目： 
 

 

     

註：1.能源查核專責組織須完整填寫3階層人員，各階最少1人請勿空白，管理人員不得兼任推行人員或執行人員。 

2.各組織人員填寫應包含：人員之姓名、職稱及職責與執行項目。 
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五、能源管理政策推動情形 

編號 檢核項目 自我檢核內容敘述 

1 

貴公司是否已通過 ISO/CNS 50001能
源管理系統驗證？ 

●是 

本公司通過 ISO/CNS 50001能源管理系統驗證 
驗證機構名稱：XXX 公證股份有限公司                                
  
證書有效期限：105 年   11 月~   108年   10 月 
(若勾選本項，則無需填寫問題2至問題6。) 

〇否 
本公司尚未通過 ISO/CNS 50001能源管理系統驗證

(請接續填寫下列問題2~問題6)。 

2 

本公司高階主管是否曾對外發布能源

管理之能源政策聲明？ 
 

〇是 
本公司高階主管於報紙、網站或企業社會責任報告

書(CSR)中，曾公開發布節約能源之能源管理政策。 

〇否 
高階主管僅有對內宣達節約能源之重要性，但未對

外發表任何公開聲明。 

3 

高階主管是否會定期檢討節約能源推

動成效？ 
〇是 

高階主管定期召開會議檢討節約能源之推動成效，

並留下檢討紀錄。 
〇否 高階主管未參與檢討節約能源成效。 

4 

貴公司是否優先採購能源效率較高的

設備？ 
〇是 

於採購文件中明列採購設備之能源效率規格，以突

顯優先採購能源效率較高設備之決心。 

〇否 
辦理採購時僅考量設備價格，不會考量該設備之能

源使用效率。 

5 

貴公司是否會回應由員工或供應商提

出節約能源改善的建議？ 
〇是 

對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，

已建立溝通管道。 

〇否 
對於員工或供應商提出有關節約能源改善的建議，

尚未建立溝通管道。 

6 

貴公司是否監測使用能源設備之運轉

情形？ 
〇是 

已裝設能源監控系統或監測儀表蒐集使用能源數

據。 

〇否 
尚未裝設能源監控系統或監測儀表蒐集使用能源數

據。 
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六、能源使用資料 

表六之一、能源使用量-1 

月份 
外購電力(度) (註1) 燃料煤 

（公噸） 
燃料油 
（公秉） 

液化石油氣 
（公斤） 尖峰 半尖峰 離峰 週六半尖峰 合計 

1月                  -         1,920,000       1,464,000           48,000          3,432,000     

2月                  -            168,000          907,200           33,600          1,108,800     

3月                  -            225,600       1,118,400           36,000          1,380,000     

4月                  -            187,200       1,324,800           48,000          1,560,000     

5月                  -         1,372,800       2,539,200          259,200          4,171,200  6,942.5 61.6 260 

6月          201,600          292,800       1,315,200           52,800          1,660,800  1,061.3 1.8  

7月          120,000          144,000       1,430,400           52,800          1,627,200     

8月          120,000          148,800       1,086,900           57,600          1,293,300     

9月          100,800          115,200       1,080,000           38,400          1,233,600     

10月                  -            201,600       1,272,000           52,800          1,526,400     

11月                  -            201,600       1,104,000           38,400          1,344,000     

12月                  -            206,400       1,190,400           91,600          1,488,400     

合計          542,400       5,184,000     15,832,500          809,200        21,825,700  8,003.8 63.4 260 

每月平均安全存量 0 0 0 
 

月份 天然氣 
(立方公尺） 

柴油 
（公升） 

燃料氣 
(千立方公

尺) 

蒸汽量 
(公噸) 

售電量(註2) 
（度） 自備 

發電量 
（度） 
(註3) 

汽電廠內 
用電量 
（度） 外購 

自產 
外售 
(註2) 

自產 
自用 
(註4) 

尖峰 非尖峰 

1月  350        12,000 

2月  350        11,775 

3月  630        12,200 

4月  280        12,925 

5月  330        188,950 

6月  440       1,006,600 53,675 

7月  660       164,500 14,525 

8月  1,050        16,975 

9月  510        14,875 

10月  600        13,725 

11月  1,020        11,875 

12月  820        12,100 

合計  7,040       1,171,100 375,600 
每月平

均安全

存量 

          

註：1.電力欄請填外購電量，依尖峰與離峰(或再區分半尖峰、週六半尖峰)用電分開填列。 

2.「外售蒸汽量」、「售電量」均填正數。 

3.自備發電量，係指使用汽電共生發電、緊急發電、廢熱發電、再生能源發電(併入廠內自用者)，請將總發電量填於

「自備發電量」欄，汽電共生發電請務必跟填「汽電廠內用電」，再生能源發電如非併入廠內使用亦須填「三、基

本資料表」之註4下表。並同步檢查「三、基本資料表」之「20.緊急發電容量」、「21.汽電共生發電容量」、「22.再

生能發電容量」是否正確(以裝置是否還存在判斷，而非使用情形)。 

4.貴廠如依用途產生與回收再使用多種壓力與蒸汽量，請將各壓力與用量填寫於「表六之二、能源種類與熱值轉換參

數表」。「自產自用」僅填寫投入產品製程部分之蒸汽量，熱值以您填寫於「表六之二」之加權平均值計算。 
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表六之一、能源使用量-2(註5) 

月
份 

其他使用能源(請查「附錄二」輸入能源種類、編碼)(註6) 

能源編碼 
(查表)       

自訂 
能源種類            . 

(       ) 
           . 

(       ) 
           . 

(       ) 
           . 

(       ) 
           . 

(       ) 
           . 

(       ) (單位) 

1月       

2月       

3月       

4月       

5月       

6月       

7月       

8月       

9月       

10月       

11月       

12月       

合計       

每月平均安全存量       

註：5.如 貴廠有使用到非「表六之一、能源使用量-1」列入填寫項目之能源，請將該能源1~12月份使用量填寫於此表。 

6.請先選定每欄之能源種類後再開始填每月使用量，由「附錄二：能源種類、編碼及單位參照表」查詢符合之能源名

稱，並直接填寫「能源編碼」即可，該欄之使用量數值請符合該能源種類之「計量單位」。如無符合之能源名稱，

請於上表「編碼」處填寫 Z99-1~Z99-5，並自訂「能源名稱」與「單位」，並將自訂能源種類填寫於「表六之二、能

源種類與熱值轉換參數表」以利計算總能源使用量。 
 

※請勾選過去1年總能源使用量□增加或減少影響因素(可複選，並用1.2.3…排序)： 
□產量(設備)增加 設備停機或大修 □擴廠 □設備汰換效率提昇 產量(產線)減少 □能源價格上漲 節能措施 □

工廠關廠(外移)  □其他                                 (請說明) 
 

 



8 

表六之二、能源種類與熱值轉換參數表 

項次 
能源種類 熱值計算方

式 
年使用量 

總價(含稅) 

(元) 
熱值(註1) 

(百萬卡/單位) 

壓力 

(公斤/立方公分) 編碼 名稱 單位 

1.燃料煤 C02 公噸 
加權平均 
高熱值 

8,003.8 9,912,540 5,890  

2.燃料油 O06 公秉 加權平均值 63.4 1,101,067.8 9,600  

3 O02 液化石油氣 公斤 平均值 260 57,250 6,635  

4 L01 天然氣 立方公尺 平均值     

5 L03 燃料氣 立方公尺 平均值     

6 O05 柴油 公升 平均值 7,040  8,400  

7.電力 E01 度 加權平均值     

7.1 E01-1 電力(台電) 度 平均值 21,825,700 54,564,250 2.07  

7.2 E01-2 電力(汽電共生) 度 平均值     

7.3 E01-3 電力(發電機) 度 平均值     

7.4 E01-4 電力(再生能源) 度 平均值     

7.5 E01-5 電力(廢熱發電) 度 平均值 1,003.8    

8.外購總蒸汽 S01 公噸 加權平均值     

8.1 S01-1 外購蒸汽1 公噸 該壓力熱值     

8.2 S01-2 外購蒸汽2 公噸 該壓力熱值     

8.3 S01-3 外購蒸汽3 公噸 該壓力熱值     

9.外售總蒸汽 S02 公噸 加權平均值     

9.1 S02-1 外售蒸汽1 公噸 該壓力熱值     

9.2 S02-2 外售蒸汽2 公噸 該壓力熱值     

9.3 S02-3 外售蒸汽3 公噸 該壓力熱值     

10.自用總蒸汽 S03 公噸 加權平均值     

10.1 S03-1 自用蒸汽1 公噸 該壓力熱值     

10.2 S03-2 自用蒸汽2 公噸 該壓力熱值     

10.3 S03-3 自用蒸汽3 公噸 該壓力熱值     

自訂能源種類：(填寫於「表六之一、能源使用量-2」之能源種類請定義於下方) 
11 Z99-1        

12 Z99-2        

13 Z99-3        

14 Z99-4        

15 Z99-5        

16         
註：1.如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源局提供之熱

值統計數據。 
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表六之三、能源成份 

1. 煤(種類：煉焦煤、燃料煤、無煙煤、亞煙煤、焦炭、煤球) 

項次 
煤種類 

(註1) 產地 

年使 
用量 

高熱值 低熱值 
總水
份 

固有 
水份 

揮發 
物 

灰份 
含硫
量 

固定
碳 

研磨率 
H.G.I 

灰中氧 
化鈉 

灰軟化 
溫度 

FOB價格 

公噸 百萬卡/公噸 % % % % % % % % ℃ 新臺幣元/公噸 

1 C02 澳洲 8,003.8 6,490 5,723 9.5 2.5 30.3 18.4 1.05 48.8 60 0.35 1260 2,399.73 

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

註：1.煤種類分為：C01煉焦煤、 C02燃料煤、C03無煙煤、C04亞煙煤、C05焦炭、C06煤球等，可填寫 C0X 編號

即可。 

 

2.油 

項
次 

燃油品牌 年使用量 
（公秉） 

高熱值 
（百萬卡/公秉） 

低熱值 
（百萬卡/公秉） 比重(%) 

1 中油 63.4 10,540 9,940 0.937 

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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七、能源平衡 

圖七之一、生產流程圖 

註：1.生產流程圖應包含：（1）主要原物料名稱。（2）中間與最終產品名稱。（3）生產設備名稱。 

2.生產流程圖可用「方塊圖」，以適當註解的幾何圖形(方塊和箭線等)來示意。 
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圖七之二、電能平衡圖 
                   
       廠(場)別 

(註1) 本廠 
      

             
                   
       設備名稱   使用電力(度/年) 

使用占比(%) 
  製程設備名稱  使用電力(度/年) 

使用占比(%) 
 

             
                13611906 度 

 
              水泥研磨   
               66.69 % 

 
                 
                   
          20410406 度 

    419125 度 
 

       製程動力     包裝機   
 外購電力(度/年)      93.51 % 

   2.05 % 
 

             
 21,825,700                 
       0 度 

    1845200 度 
 

       
空調 

    生料研磨   
         0 % 

   9.04 % 
 

               
 自發電力(度/年)                
       0 度 

    338640 度 
 

 1,003.8    空壓機     吊車   
      0 % 

   1.66 % 
 

               
                   
          0 度 

    73685 度 
 

   外售電力 
(度/年) 

  冷凍冷藏     乾土機   
       0 % 

   0.36 % 
 

   0           
                 
          0 度 

    787200 度 
 

       汙水處理     煤磨+碎石機   
         0 % 

   3.86 % 
 

               
   汽電廠內用電 

(度/年) 
              

        545,562 度 
    3334650 度 

 
   375600   集塵設備     熟料燒成   
       2.50 % 

   16.34 % 
 

               
                   
          0 度  

    度 
 

       電熱 
(註2) 

      
         0 % 

    % 
 

               
                   
          138,904 度 

     度 
 

       照明       
         0.64 % 

    % 
 

               
                   
          731,831 度 

     度 
 

       其他        
         3.35 % 

    % 
 

               
                   
            

     度 
 

               
           

    % 
 

               
                   
                 度 

 
                 
       

製程設備 
名稱 

  
使用電力(度/年) 
使用占比(%) 

     % 
 

               
                 
           度 

     度 
 

               
          % 

    % 
 

               
                   
           度 

     度 
 

               
          % 

    % 
 

               
                   
                    

註：1.若能源用戶生產之產品種類眾多，可先繪一總圖，以各分廠為子項目做總電能平衡圖，再以每一分廠為單位繪製該

分廠之電能平衡圖，表格不敷使用時可自行列印填報。 
2.電熱設備：製程方面如電熱爐(電弧爐、週波爐)、假撚機；公用部分如電熱器(電熱水器、電熱鍋爐)、烤箱(爐)、

烘箱(爐)、乾燥(除溼)機、烘乾室(箱)，請將用電量分配至「電熱」設備用電。 
3.自發電力：同「表六之一、能源使用量-1」之自備發電量欄，係指使用汽電共生發電、緊急發電、廢熱發電、再生

能源發電(併入廠內自用者)等用電者須填。 
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圖七之三、熱能平衡圖 

                  
      廠(場)別 

(註) 本廠 
      

            
                  
                  
 外購 

蒸汽 0 公噸              
         →     
 

壓力 0 KG/cm
2              

              
     熱能設備

名稱 
  燃料別 年使用量 占比(%) 

(註2) 
   製程設備名稱 

占比(%) 
占比(%) 
(註2) 

 
           
                 
 外售 

蒸汽 0 公噸 ←    燃料別 使用量 占比(%)       
             
         外售       

  
 

                 
 燃料年使用量   汽電共生         

  
 

     燃料別 使用量 占比(%)     
 

燃料煤 8003.8 公噸 
         →  

  
 

     內用        
 

燃料油 63.4 公秉 
           

  
 

             
 

天然氣 0 
立方 
公尺 

     燃料別 使用量 占比(%)    
  

 
   蒸汽鍋爐       →   
 

LPG 260 公斤 
          

  
 

             
 

柴油 7040 公升 
           

  
 

      燃料別 使用量 占比(%)     
 

燃料氣 0 
千立方 
公尺 

  熱媒鍋爐         
  

 
             
 

總熱值 49334016.12 Mcal 
            

  
 

              
          燃料別 使用量 占比(%)     

  
 

       廢熱鍋爐           
                

  
 

 熱值換算表(註3)              
             

  
 

 

熱值轉換請定義於「表六之二、能

源種類與熱值轉換參數表」 

     燃料別 使用量 占比(%)      

   加熱爐          
  

 

             
             

  
 

              
      燃料別 使用量 占比(%)     

  
 

   熱處理爐           
           → 

  
 

             
            

  
 

      燃料別 使用量 占比(%)     
       裂解爐         

  
 

                
                

  
 

                 
          燃料別 使用量 占比(%)    

  
 

       旋窯/窯
爐 

  燃料煤 8003.8 100     
               

  
 

                 
                

  
 

          燃料別 使用量 占比(%)     
       其他   燃料油 63.4 0.99    

  
 

         LPG 260 2.81     
          柴油 7040 96.20    

  
 

                 
              →  

  
 

                 
                

  
 

                 
                

  
 

                 
                

  
 

                 
                

  
 

                 
                

  
 

                 
                   

註：1.若貴用戶製程眾多，可先繪一總圖，以各製程為子項目做總電能平衡圖，再以每一製程為單位分

別繪製主要製程之熱能平衡圖，表格不敷使用時可自行列印填報。 
2.占比為使用量占總熱值之百分比。 

3.貴用戶有熱值之測試值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」若無，請參考經濟

部能源局提供之熱值統計數據。 
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八、單位產品耗能 

 

 

請依行業別選取申報表申報： 

一、造紙業請填寫： 

表八之一、主要產品產量與全廠單耗(造紙業) 
表八之二、主要產品單位產量耗能數量(造紙業) 
表八之三、主要產品單位產量耗能績效自我評比表 

 

 

二、水泥業請填寫： 

表八之二、主要產品單位產量耗能數量(水泥業) 
表八之三、主要產品單位產量耗能績效自我評比表 

 

 

三、煉油業請填寫： 

表八之二、主要產品單位產量耗能數量(煉油業) 
表八之三、主要產品單位產量耗能績效自我評比表 

 

 

四、非上述行業請填寫： 

表八之二、主要產品單位產量耗能數量(其他行業) 
表八之三、主要產品單位產量耗能績效自我評比表 
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表八之一、主要產品產量與全廠單耗(造紙業) 

年度全廠總能源耗用量(註1)  產品分類 
年產量 
(公噸) 

全廠化石能
源總單耗 

(Mcal/公噸) 
(註2) 

全廠總單耗
(Mcal/公噸) 

外購電力  度  
紙
漿 

乾漿    

燃料煤  公噸  流濕漿    

燃料油  公秉  半濕漿    

液化石油氣  公斤  

紙
張 

印刷書寫用
紙 

塗佈紙    

天然氣  立方公尺  非塗佈紙    

柴油  公升  其他    

外購蒸汽  公噸  薄葉紙    

再生能源(註3)  Mcal  
家庭用紙 

衛生紙    

廢棄物能源  Mcal  面紙    

其他能源  Mcal  其他    

合計(A)  Mcal  包裝用紙    

外售電量(B)  度  其他紙張______________    

實際總耗能(A-B)  Mcal  

紙
板 

瓦楞紙箱用
紙 

裱面紙板    

    瓦楞芯紙    

熱值換算表 (註4) 

熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類
與熱值轉換參數表」 

 

 

 
白紙板 

塗佈白紙板    

 非塗佈白紙板    

 灰紙板    

 其他紙板_______________    

 其
他 

其他___________________    

 
合計    

 
註：1.「年度全廠總能源耗用量」請參考申報表「表六之一」，若為網路申報表格將自動從「表六之一」代入，

不用再填寫。 
2.全廠化石能源總單耗 = (實際總耗能-再生能源-廢棄物能源-其他能源)÷年產量；全廠總單耗 = 實際總耗

能÷年產量。 
3.再生能源包括風能、太陽能、沼氣；廢棄物能源：含自產及外購，如排渣、污泥、木屑、廢輪胎、稻穀、

黑液、垃圾、廢溶劑、其他。 

4.貴用戶有熱值之測試值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」若無，請參考經濟部

能源局提供之熱值統計數據。 
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表八之二、主要產品單位產量耗能數量(造紙業) (註1) (註2) 

 產品名稱 ：                 主要原料：                產品單位：公噸 

月份 平均基重 
（g/m2） 

產量及產值 
目標產量 
（公噸） 

實際產量 
（公噸） 

產值 
(百萬元) 

開車率(註3) 
(％) 

1月      
2月      
3月      
4月      
5月      
6月      
7月      
8月      
9月      

10月      
11月      
12月      
合計      

 

月份 

每單位產品耗用能源數量 

單位 
耗電量 

(度/公噸) 

單位 
耗汽量 

(公噸/公噸) 

單位耗瓦斯
量 

(立方公尺/公
噸) 

單位耗 
其他能源: 
________ 

(         /公噸) 

製程單位 
耗能總計(註4) 

(Mcal/公噸) 

公用設備 
單耗 

(Mcal/公噸) 

生產單位 
耗能總計(註5) 

(Mcal/公噸) 

右邊欄位請填
設計單位耗能        

1月        
2月        
3月        
4月        
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        

10月        
11月        
12月        
合計        

註：1.主要產品總量需大於總產量80%。產量指整理後可售成品量，全廠各產品單位產量耗能乘以產量之總耗用能源量不

應大於「表六之一」所填寫之能源使用量。 
2.每項主要產品填寫一張，產品名稱欄位填寫如：塗佈白紙板日產量300噸以上、塗佈白紙板日產量300噸以下、裱面

紙板 A 級日產量500噸以上、裱面紙板 A 級日產量500噸以下、裱面紙板 B2級日產量500噸以上、裱面紙板 B2級日產

量500噸以下、裱面紙板 B4級日產量500噸以上、裱面紙板 B4級日產量500噸以下等等。 
3.開車率=實際運轉時數÷(當月時數 – 計畫性停車)×100%。單位耗瓦斯量之單位若為液化天然氣(LNG)以 m

3
/噸表之；

液化石油氣(LPG)以 kg/噸表之。 
4.製程單耗 = 漿料加權單耗 + 抄紙機單耗+ 機後塗佈機單耗 
 漿料加權單耗：依實際配率加權估算； 

 抄紙機單耗 = 紙機 + 空壓機 + 加工機；•空壓機：指紙機所用的空氣量；•加工機：紙機處的複捲機之後的

分條、裁切、整理、包裝等作業的耗電量。 

 機後塗佈機單耗 = 塗佈機 + 加工機；•塗佈機含超壓光機等作業單耗；•加工機：塗佈機處的複捲機之後的分

條、裁切、整理、包裝等作業的耗電量。 

5.生產單耗 = 製程單耗 + 公用設備單耗 

公用設備單耗 = (鍋爐或汽電共生廠 + 空壓機 + 供水系統 + 廢水系統)÷全廠總產量；其中空壓機：指汽電共生廠

所使用的空氣量，紙機所用的空氣量則分攤在紙機單耗 
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表八之二、主要產品單位產量耗能數量(水泥業) 

 

月份 
熟料 
產量 

(公噸) 

水泥 
產量 

(公噸) 

水泥 
自產量 
(公噸) 

外購 
熟料 

(公噸) 

外售 
熟料 

(公噸) 

開工 
時數 

(小時/月) 

替代原料添加
比例(%) 
(註1) 

1月          32,140.26          32,140.26          15,693.72   170  
2月          17,857.61          17,857.61          19,720.93   120  
3月          25,334.00          25,334.00          15,766.43   210  
4月          30,665.80          30,665.80                      -     210  
5月 42,881         30,028.74          30,028.74                      -    452 344.8 1.2 
6月 7,075         24,038.68          24,038.68          23,313.38   61.5 1.2 
7月          31,379.18          31,379.18          25,004.88   120  
8月          22,638.42          22,638.42          34,760.63   124  
9月          22,832.12          22,832.12          24,953.90   250  

10月          25,857.64          25,857.64          31,639.09   240  
11月          23,088.92          23,088.92          17,946.79   210  
12月          27,320.44          27,320.44          23,186.99   150  
合計 49,956       313,181.80        313,181.80        231,986.70  452 2,210.3 1.2 

 

月份 
外購 
電量 

(千度) 

廢熱 
發電 

(千度) 

重油 
發電 

(千度) 

耗煤量(註2) 替代燃料 
(註3) 煤高/低熱值 

公噸 基準 ________ 
(公噸) 千卡/公斤煤 基準 

(註4) 
1月 1,699.2        
2月 1,108.8        
3月 1,377.6        
4月 1,555.2        
5月 5,177.8 1,006.6  6942.5 AR 3125 6,490/5,723 AD/AR 
6月 2,031.7 164.5  1061.3 AR 2540 6,490/5,723 AD/AR 
7月 1,747.2        
8月 1,416        
9月 1,344.4        

10月 1,526.4        
11月 1,344        
12月 1,478.4        
合計 21,806.7 1,171.1  8003.8  5665   

註：1.替代原料係指原料添加時除石灰石、黏土、矽砂、石膏等以外之添加物，如廢爐渣、飛灰、污泥、廢石

材等。 
2.耗煤量基準代號請填 AR、AD、D：AR=到達基(as received basis)；AD=氣乾基(air-dired basis)；D=

乾基(dry basis)。 
3.請於替代燃料表格中填入石油焦、廢輪胎或其他使用燃料。 
4.煤高/低熱值及基準欄位請填入該月使用燃料煤之平均高低熱值及基準；如[6340/6640，AR/D]代表煤之

高熱值為6340Kcal/Kg，其基準為 AR；煤之低熱值為6640Kcal/Kg，基準為 D。 
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表八之二、主要產品單位產量耗能數量(煉油業) 

製程名稱(註1)：           產品或出料品名：            最低產量或處理量：_______________ 
製程啟用時間：        製程專利公司_______________ 

月份 

進料 

規格 

(註3) 

出料 

規格 

(註3) 

電力使用 

設計值 

(LFOE/單位) 

熱能使用 

設計值 

(LFOE/單位) 

產量或處理量 
每單位產量或處理量耗用能

源數量(註2) 

設計產量 

或設計量 
實際產量 

或處理量 單位 

運轉 

時數 

(小時/月) 

電力 

(LFOE/單位) 

熱能 

(LFOE/單位) 

右 邊 欄 位 請 填 設 計 單 位 耗 能    

1月           

2月           

3月           

4月           

5月           

6月           

7月           

8月           

9月           

10月           

11月           

12月           

合計           

註：1.請分別填寫 CDU、VDU、RCC、HYD、HDS、VGO、ALK、RDS、MTB、媒組等主要製程。 
2.請就主要(處理)產品之單位耗能數量進行估算分析(每項主要製程填寫一張，請自行影印)。直接供

應製程使用之公用設備使用能源應列入填報。 
3.進出料規格項請填入當月生產比例最大之(處理)產品規格及比例，實際產量請填全製程該月各規格(處理)

產量之總和。 
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表八之二、主要產品單位產量耗能數量(其他行業) 

產品名稱(註1)： 家電空調機(MW) ，產量單位(註2)：台              ，主要原料：銅、鐵、鋁   ， 
占全廠耗能比例：    %，製程專利公司(無則免填)：                ，完工年份：             。 
熱能分配計算選用(註3)：□初級燃料分配方式 □蒸汽分配方式(全廠僅能擇一方式計算) 

月份 
規格 

(註4) 

良率 

(%) 

廢原

料比

例(%) 

折合率

及折合

基準 

產量及產值(註5) 

設計產量 

(單位/月) 

實際產量 

(單位/月) 

折合產量 

(單位/月) 

產能 

利用率

(%)(註6) 

設備 

利用率

(%)(註7) 

產值 

(百萬元) 

開工時數 

(小時/月) 

1月            
2月            
3月            
4月            
5月            
6月            
7月            
8月            
9月            
10月            
11月            
12月            
合計            
 

月份 

每單位產品耗用能源數量(註8) 

電力 

(度/單位) 

燃料煤 

(公斤/單位) 

燃料油 

(公升/單位) 

液化石油氣 

(公斤/單位) 

天然氣 

(立方公尺/單

位) 

蒸汽 

(公噸/單位) 

其他能源編碼

              .          
(註9) 

右邊欄位請填設計單

位耗能 
   

    

1月        
2月        
3月        
4月        
5月        
6月        
7月        
8月        
9月        
10月        
11月        
12月        
合計        

註：1.每種產品填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。 
1-1.化工業請針對本表產品的單位耗能資料，其計量包含那些區域，請勾選：□製程區、□控制室、□工

務部、□公用廠區、□原料槽區、□產品槽區、□產品配運區、□產品包裝區、□廢水處理、□其

他：         ，非製程區的耗能占單耗的比例：      % ；蒸汽熱值：           kcal/kg ；汽

電廠發電熱效率：            kcal/度。 
2.產品全年產量之單位，請儘可能使用統一比較之單位，如公噸、公斤、立方公尺、平方公尺、公秉、公

升等。 

2-1.電子業產量之單位如：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組，DRAM、磊晶矽晶圓及元件，以上產品單位為

千片、發光二極體磊晶與晶粒產品單位為 kk(百萬粒)、汽車用鉛酸蓄電池及機車用鉛酸蓄電池以台為單

位。  
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2-2.紡織業與人纖業填寫時請填寫產品之丹尼數、支數等規格，產量之單位一律以「公噸」表示。 

3.「熱能分配計算選用」：因產生蒸汽設備群使用2項以上燃料，各產品製程所需使用之蒸汽量如無法由初

級能源分配者，請勾選○蒸汽分配方式，並將「表六之一、能源使用量-1」之「外購」與「自產自用」

蒸汽量分配至各個產品之「蒸汽」單耗欄位。 

4.電子業產品規格如： TFT-LCD 、彩色濾光片、背光模組規格為：mｘm，發光二極體磊晶與晶粒規格可區

分：一般亮度、高亮度。 

4-1.紡織業與人纖業之「規格」：聚酯絲類於「產品名稱」請再以「直紡」與「粒紡」分類填寫，並於「規

格」請分成「SDY」或「FDY」或「POY」或其它。聚胺絲類於「產品名稱」請再以「尼龍6(N6)」或「尼

龍66(N66)」分類填寫，並於「規格」分成「FDY」及「POY」或其它。聚酯加工絲與聚胺加工絲產品類，

於「規格」請分成「ATY」或「DTY」或其它。 

5.電子業產量：TFT-LCD、彩色濾光片、背光模組以投入量(母玻璃)計算。 

5-1.化工業產量：乙烯單耗請以主單元(Master Units)計算。 

5-2.紡織業與人纖業『折合產量』：請填寫折合至指定規格後之產量。請將下列產品規格折合成指定規格後

再填寫至『折合產量』，聚酯絲分成直紡與粒紡並請折合至『120丹尼』、聚酯加工絲『75丹尼』、聚胺絲

『70丹尼』、聚胺加工絲『70丹尼』、嫘縈棉『1.5丹尼』、棉紗環錠『30支』、棉紗 O.E. 『10支』、混紡紗

『30支』。非上述產品，請於『折合率及折合基準』欄中註明規格與折合率。 
6. 「產能利用率」=  實際產量 ÷ 設計產量 ×  100%。 
7. 「設備利用率」=  實際運轉時數 ÷ (當月時數 – 計畫性停機時數) × 100%。   
8.「每單位產品耗用能源數量」=月耗用能源量除以月產量(分為實際產量或折合產量)，公用設備使用之能

源應列入填報，且全廠各產品單位產量耗能源乘以產量之總耗用能源量不應大於「表六之一」所填寫之

能源使用量。「合計」欄位請以該年度單位耗能數量與實際產量加權平均計算之。 
8-1.紡織業與人纖業「每單位產品耗用能源量」計算範圍：各項產品均需包含生產製造時公用設備之能源

使用量。聚酯絲和聚胺絲不含聚合製程。聚酯粒和聚胺粒則以聚合製程為主。 

8-2.紡織業與人纖業之「每單位產品耗用能源數量」=月耗用能源量除以月折合產量，「合計」欄位請以該

年度單位耗能數量與折合產量加權平均計算之。 
9.產品製程使用到「其他能源」，請填入已定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」能源

編碼，並使用定義之「計量單位」填寫其數值。 
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表八之三、主要產品單位產量耗能績效自我評比表 
產品名稱：(註1) 水泥                規格 (尺寸)：   卜特蘭 I 型水泥            產量單位：   噸           
__________ 

月份 

實際產量 

(單位) 

單位產品 

耗電量 

(度/單位) 

單位產品 

耗熱量 

(Mcal/單位) 

每季單位產品耗能 

(Mcal/單位) 

每季單耗差異分析

(%) 

(去年與前年比) 

(註2) 

原因(註3) 

106年 107年 106年 107年 106年 107年 106年(A) 107年(B)   

1月 50471.12 32140.26 52.2653 52.868272 977.47 1,534.96 

       
1,299.78  

        
2,130.19  

□增加 0.39      % 
□減少        %  2月 37402.91 17857.61 61.156 62.091176 1,318.99 2,762.63 

3月 33813.18 25334 53.85424 54.377516 1,459.02 1,947.34 

4月 31645.27 30665.8 50.2546 50.714477 1,558.97 1,608.76 

       
1,691.22  

        
1,856.17  

□增加  0.1     % 
□減少   %  5月 24088.18 30028.74 172.35785 172.428147 2,048.06 1,642.89 

6月 41017.76 24038.68 84.24587 84.517952 1,202.75 2,052.28 

7月 32656.48 31379.18 55.25687 55.680231 1,510.70 1,572.19 

       
1,548.35  

        
2,021.48  

□增加  0.23     % 
□減少      %  8月 35304.36 22638.42 61.2546 62.548535 1,397.39 2,179.22 

9月 31076.02 22832.12 57.2546 58.881961 1,587.53 2,160.73 

10月 33176.37 25857.64 58.6524 59.030909 1,487.02 1,907.91 

       
1,559.93  

        
1,999.24  

□增加 0.22     % 
□減少   0   %  11月 32478.4 23088.92 56.86425 58.209739 1,518.98 2,136.70 

12月 32284.42 27320.44 53.89654 54.113331 1,528.11 1,805.75 

全年度 415414.47 313181.81 68.2654 69.629523 1,466.25 1,942.61        1,524.82          2,001.77  
 

       1,524.82          2,001.77  
 

□增加 0.23      % 
□減少       %  

熱值轉

換情形 熱值轉換請定義於「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」 

註：1.每種產品填寫一張，不同規格亦需每種規格分開填寫一張，表格不敷使用時，請自行影印。 
2.針對差異分析值超過10 %以上者，應填寫差異原因說明。增加與減少原因可填寫例如：產量減少、產量增

加、停用某項設備、產品規格增加、製程調整、產線合併、工廠外移、設備投資與更新、能源價格上漲、

執行節能措施等，其他請自行說明。 
3.如貴用戶有熱值之量測值，請填入熱值換算表；若無，請參考經濟部能源局提供之熱值統計數據。 

4.貴用戶有熱值之測試值，請填入或修改「表六之二、能源種類與熱值轉換參數表」若無，請參考經濟部能

源局提供之熱值統計數據。 
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九、主要使用能源設備 

表九之一、公用設備耗能概況表 

1.公用設備列表 

項次 設備名稱 
(註1) 廠牌 型式 

馬達 
西元 
製造 
年份 

新增設備 
平均投資金額 
（千元/台） 

(註2) 

設備容量 
(註3) 

馬力 
(HP) 

極數 
(P) 

額定 
效率 
(%) 

容量 單位 

1 原水抽水泵馬達 東元 AC 100 4 94.6 2010 0 250 立方米/分
鐘 

2 k4回收水泵馬達 東元 AC 75 4 95 2012 0 210 
立方米/分

鐘 

3 k5回收水泵馬達 東元 AC 50 4 93.4 2011 0 180 
立方米/分

鐘 

4 空壓機 壽力 C-350HW 100 4 94.6 2010 0 10.8 M3/min 

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

項次 
現有 
數量 

（台） 

備用 
數量 

（台） 

變頻控制
台數占比 
（%） 

年平均運 
轉時數 

（小時/台） 

耗用 
能源別 
(註4) 

設備耗能效率值 
(註5) 

重大使用能源設備 
操作維護現況(註6) 

設計 單位 操作管理現況 維護現況 

1 1 0 0 4380 電能 0.8 kWh/m3 □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

2 2 0 0 4157 電能 0.75 kWh/m3 □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

3 2 0 0 2898 電能 0.9 kWh/m3 □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

4 1 0 0 8,760 電力 0.12 kWh / M3 ▓依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

▓定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

5        □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

6        □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

7        □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

8        □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

9        □依標準程序操作 
□依使用者個別經驗操作 

□定期實施設備維護 
□不定期實施設備維護 

註：1.公用設備係指單一機械設備（例如：鍋爐、冰水主機、壓縮機、汽電共生設備等）；新購置鍋爐、冰水主機必需填寫

設備耗能效率。 
2.如為3年內新增設備，請填寫該設備單台投資金額。 
3.設備容量之計量單位請自行填列（例如：電力設備為：瓩，鍋爐為：公噸／小時，空壓機及送風機或壓縮機等設備

為：立方公尺／分鐘），不同容量之設備請分開填列。 

4.耗用能源別，請填寫電能、燃料煤(粉煤)、燃料煤(塊煤)、燃料油、天然氣、液化石油氣等。 

5.設備耗能效率請填寫設計值，其單位如：冰水機以 kW/RT、鍋爐以％、空壓機以度/M3表示，汽電共生系統以總熱效

率%表示。 

6.「重大使用能源設備操作維護現況」，請針對公用設備如：鍋爐系統、空調系統、空壓系統、汽電共生系統及其單元

設備，進行操作維護現況檢視。 

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。 
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2.鍋爐設備操作概況表 

鍋爐

項次 

(註6) 

鍋爐設備操作概況 

鍋爐種類 
(註7) 

鍋爐 

型式 
(註8) 

燃料年度使用量 
(註10、註11) 

生質燃料種類 
(註9) 鍋爐容量 

操作狀態 
種類 數量 單位 容量 單位 

蒸汽鍋

爐  

□蒸汽鍋爐 

□熱水鍋爐 

□熱媒鍋爐 

□廢熱鍋爐 

□其他鍋爐 

□水管式 

□煙管式 

□貫流式 

□其他 

□1.燃料煤 

□塊狀 

□粉狀 
 公噸 

□木顆粒 

□棕櫚殼 

□菇類栽培介質

廢棄物 

□其他 
             . 

 

□公噸/

小時 

□ 百 萬

千卡/小

時 

 

□正常使用 

□已無操作 

□平時不使用，僅

外購蒸汽停供及設

備維修時使用 

□2.燃料油  公秉 

□3.天然氣  立方公尺 

□4.生質燃料  公噸 

□其他 
         .          . 

□使用1~3種燃料與第4種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 

生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量/年度總入熱量 
                      .  =                    .  /                     . 

 

□蒸汽鍋爐 

□熱水鍋爐 

□熱媒鍋爐 

□廢熱鍋爐 

□其他鍋爐 

□水管式 

□煙管式 

□貫流式 

□其他 

□1.燃料煤 

□塊狀 

□粉狀 
 公噸 

□木顆粒 

□棕櫚殼 

□菇類栽培介質

廢棄物 

□其他 
             . 

 

□公噸/

小時 

□ 百 萬

千卡/小

時 

 

□正常使用 

□已無操作 

□平時不使用，僅

外購蒸汽停供及設

備維修時使用 

□2.燃料油  公秉 

□3.天然氣  立方公尺 

□4.生質燃料  公噸 

□其他 
         .          . 

□使用1~3種燃料與第4種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 

生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量/年度總入熱量 
                      .  =                    .  /                     . 

 

□蒸汽鍋爐 

□熱水鍋爐 

□熱媒鍋爐 

□廢熱鍋爐 

□其他鍋爐 

□水管式 

□煙管式 

□貫流式 

□其他 

□1.燃料煤 

□塊狀 

□粉狀 
 公噸 

□木顆粒 

□棕櫚殼 

□菇類栽培介質

廢棄物 

□其他 
             . 

 

□公噸/

小時 

□ 百 萬

千卡/小

時 

 

□正常使用 

□已無操作 

□平時不使用，僅

外購蒸汽停供及設

備維修時使用 

□2.燃料油  公秉 

□3.天然氣  立方公尺 

□4.生質燃料  公噸 

□其他 
         .          . 

□使用1~3種燃料與第4種混燒，請計算生質燃料熱值比率： 

生質燃料熱值比率 = 生質燃料年入熱量/年度總入熱量 
                      .  =                    .  /                     . 

註：6.「鍋爐項次」同「1.公用設備列表」之項次，且該設備為鍋爐才填此表。 
7.蒸汽鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於水或熱媒，使發生超過大氣壓之壓力蒸汽，供給

他用之裝置及其附屬過熱器；熱水鍋爐：係指以火焰、燃燒氣體、其他高溫氣體或以電熱加熱於有壓力之水，供給
他用之裝置；熱媒鍋爐：係將蒸汽鍋爐或熱水鍋爐其內容物裝水的部份以熱媒取代，此熱媒大部分為熱媒油，因熱
媒油在大氣壓力下其沸點可高達攝氏三百多度以上，作為加熱或熱交換使用，可在低壓時得到較高的溫度。廢熱鍋
爐：係回收製程廢熱產製蒸汽或熱水之裝置。 

8.水管式鍋爐(Water-tube boiler)：鍋爐管內流動的是水，鍋爐管外流動的是高溫燃燒氣體；煙管式(火管式，Fire-
tube boiler)鍋爐：鍋爐管內通行的是高溫燃燒氣體，水在鍋爐管的外面進行熱交換；貫流式鍋爐(Once-through 
boiler)：似水管式鍋爐，水走管內，但沒有汽鼓。 

9.未使用生質燃料者免填。本表所稱生質燃料，係指木顆粒燃料、棕櫚殼或菇類栽培介質廢棄物三種。除前三種外，
木材、木屑、樹皮、淤渣、黑液、廢棄輪胎或其他都市及產業廢棄物等則請列為□其他。 

10.採生質燃料混燒化石燃料（燃料煤、燃料油或天然氣）產製蒸汽者，除填寫各類燃料年度使用量，並應保存各類混
燒燃料之(低)熱值證明文件及每一年度各類燃料之使用量紀錄。無熱值證明文件者，計算各燃料入熱量時，煤炭以
6,080 千卡/公斤，燃料油9,600 千卡/公升，天然氣9,000 千卡/立方公尺，木顆粒與棕櫚殼以4,900 千卡/公斤，
菇類栽培介質廢棄物以5,800 千卡/公斤作為計算之參考值；必要時用戶應取樣並委託通過財團法人全國認證基金
會認證之檢驗室檢測及出具報告。 

11.請依據下式自行試算特定鍋爐混燒時生質燃料熱值比率。 
生質燃料年入熱量(A)=(生質燃料年使用量)×( 生質燃料熱值)=               千卡/年 
年度總入熱量(B)= (A)+ ∑(燃料煤等化石燃料年使用量)×( 燃料煤等化石燃料熱值)=              千卡/年 

生質燃料熱值比率=(A)/(B)=            % 
※本表不敷使用時，請自行複印填寫。 
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3.蒸汽鍋爐設備操作自我檢測表 
蒸汽鍋爐設備操作自我檢測結果(註12) 

蒸汽

鍋爐 

項次 
(註12) 

月份 

最末排氣

溫度 
(註13) 
(oC) 

最末排氣溫度超過規定值 

之原因(註14) 

排氣含氧

量(註15) 
(%) 

排氣含氧量超過規定值 

之原因(註16) 

 

1月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

2月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

3月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

4月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

5月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

6月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 
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7月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

8月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

9月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

10月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

11月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

12月  

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調

校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□熱交換設備破管毀損 

□燃控設備或元件損壞 

□其他(請說明)：

               .                 

 

□蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校 

□燃料置換，系統仍在調整 

□爐體破損 

□連續非常態低載運轉 

□風門連桿元件鬆脫毀損 

□其他(請說明)：                   . 

註：12.「蒸汽鍋爐項次」同「2. 鍋爐設備操作概況表」之「鍋爐項次」，且該設備之鍋爐種類為「蒸汽鍋爐」

且鍋爐型式非「貫流式」才需填此表。 
13.鍋爐本體排氣出口處設有熱回收裝置時，「最末排氣溫度」為最末熱回收裝置排氣出口一公尺以內所量

測之溫度，如無熱回收裝置，「最末排氣溫度」為鍋爐本體排氣出口一公尺以內所量測之溫度。每天至

少檢測一次並保存紀錄，取平均值作為每月的檢測值。 

14.最末排氣溫度超過規定值之原因：例如蒸汽鍋爐進行維修換裝、試車調校等。 
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15.「排氣含氧量」之量測位置應距離鍋爐本體排氣出口一公尺以內。每週至少檢測一次並保存紀錄，取平

均值作為每月的檢測值。 

16.排氣含氧量超過規定值之原因：例如連續非常態低載運轉、風門連桿元件鬆脫毀損等。 

 
 

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。 
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表九之二、製程設備耗能概況表 

項次 
設 備 名 稱 

(註1) 
廠牌 型式 

馬達 
西元 

製造 

年份 

設備容量 
(註2) 

馬力 

(HP) 

極數 

(P) 

額定 

效率 

(%) 

容量 單位 

1 #5生料 EP風車 東元 AC 563 6 0 1989 6500 M3/min 

2 #5生料磨機 東元 AC 2278 8 0 1986 260 ton/hr 

3 #5生料磨機風車 東元 AC 1407 10 0 1986 6000 M3/min 

4 #5乾土機 東元 AC 240 4 0 1992 80 ton/hr 

5 #5生料碎石機 東元 AC 965 6 0 1986 260 ton/hr 

6 #5生料滾壓機 東元 AC 670 4 0 1986 265 ton/hr 

7 #5預熱機風車 Garbe-L DC 1206 0 0 1986 4548 M3/min 

8 #5旋窯 Garbe-L DC 456 0 0 1986 3500 ton/day 

9 #5熟料 EP風車 東元 AC 335 10 0 1986 7241 M3/min 
10 #4水泥磨 BBC AC 2145 22 0 1990 120 ton/hr 

 

項次 

現有 

數量 

（台） 

備用 

數量 

（台） 

變頻控制台數
占比 
（%） 

新增設備 
平均投資金額 
（千元/台） 

(註3) 

年平均運 
轉時數 

（小時/台） 

耗  用 

能源別 
(註4) 

設備耗能效率值 
(註5) 

設計 單位 入料量 

(請勾選) 

1 1 0 0 0 2029 電能 2.1 kWh/cmm  

2 2 0 0 0 2029 電能 3.5 kWh/ton  

3 1 0 0 0 2029 電能 0.2 kWh/cmm  

4 1 0 0 0 2029 電能 19 kWh/ton  

5 1 0 0 0 2029 電能 21 kWh/ton  

6 2 0 0 0 2029 電能 35 kWh/ton  

7 2 0 0 0 2162 電能 0.8 kWh/cmm  

8 1 0 0 0 2162 電能 35 kWh/ton  

9 2 0 0 0 2162 電能 0.6 kWh/cmm  

10 2 0 0 0 1667 電能 42 kWh/ton  

註：1.製程設備係指單一耗能機械設備。 

2.設備容量之計量單位請自行填列，不同容量之設備請分開填列。 

3.如為3年內新增設備，請填寫該設備單台投資金額。 

4.耗用能源別，請填寫電能、燃料油、天然氣、液化石油氣等。 

5.設備耗能效率請分別填寫設計與實際值，其單位請以「能源使用熱值/產品產出量」填寫，例如：

千千卡/公噸、度電/公噸、千千卡 /公秉表示，若以「能源使用熱值/入料量」表示，請於入料

量欄位打勾。 

※本表不敷使用時，請自行複印填寫。 
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十、節約能源目標及執行計畫達成情形 

表十之一、107年節約能源改善方案具體成效分析表-1(註1) 

項次 
節約能源 
措施年度 

節約能

源措施 

節約能源 
措施代碼 

(註2) 

上年度規

劃並執行 
(註3) 

措施執行 
說明 

改善前 
狀況 

改善後 
狀況 

節約能源量及金額計算(註6、註7) 

1 

□跨年度

成效(註3) 
□當年度

計畫(註4) 

 
水泵浦

加裝節

能永磁

式聯軸

器 

AE05 □規劃執行 
□新增措施 

(1)實施
區域 
廢熱發電 
 
(2)施行
對象(設
備或器
具) 
鍋爐給水
泵馬達 
 
(3)具體
作法 
加裝節能
永磁式聯
軸器 

加裝前
耗電 
110.2K
W 

加裝後
耗電 
79.92K
W 

節
能
量
計
算 

一、節約能源種類(擇一) 

□電力 
(度) 

□燃料煤 
(公噸) 

□燃料油 
(公秉) 

□液化石

油氣 
(公斤) 

□天然氣 
(立方公尺) 

□柴油 
(公秉) 

□外購蒸汽 
(公噸) 

□其他 
(       ) 

 
二、數值來源與單位說明區：(註8) 
採用公式(2) 
 
 
三、主要節能量公式套用： 
公式(1)：系統或單項設備全年總耗能(kW) ×提升效益(%) ×認列月

數比例 
系統或單

項設備全

年總耗能 
× 提升效益 % × 

認列

月數

比例 
/ 12 = 節能量 

 ×  % ×  / 12 =  

 
公式(2)：設備功率/容量(kW)×台數 ×全年操作時數(hr)×提升效益×
認列月數比例 

備功率

/容量 × 台數 台 × 
全年

操作

時數 
hr × 

提

升

效

益 
% × 認列月

數比例 / 12 = 
節

能

量 

79.92 × 1 台 × 8760 hr × 37.

88 
% × 3 / 12 = 

66
29
9 

 
公式(3)：全年改善效益(度)×認列月數比例 

全年改善效益(度) × 認列月數

比例 / 12 = 節能量 

 ×  / 12 =  

 
四、本項能源總節能量： 66,299      (註9)。 

 

效

益

金

額

計

算 
 

一、各項能源購買單價與節約金額計算： 
1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 

節約能源量 × 
平均能源

購買單價 元 / 1000 = 效益金額 千

元 

66299 × 2.18 元 / 1000 = 144.531 
千

元 

 
二、其他效益說明與計算： 
1. 效益名稱 ：效益金額 

效益名稱 ： 效益金額 千元 

    

 
三、本項總效益金額：  144.531    千元(註
10)。 
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實

際

投

資

金

額

計

算 
 

一、設備費用說明： 
1. 設備名稱(設備功率/容量) × 購買單價(千元) ×
台數 

設備

名稱 ( 
設備

功率/
容量 

) × 購買

單價 千元 × 台
數 

台 = 
設備

費用 千元 

永磁

式聯

軸器 

( 79.92 ) × 
309.

75 
千元 × 1 台 = 

309.

75 
千元 

 
二、其他費用說明： 
1. 費用名稱 ：費用金額 

費用名稱 ： 費用金額 千元 

    

 
三、本項總投資金額： 309.75 千元(註11)。 

 

 

項次 
節約能源 
措施年度 

節約能

源措施 

節約能源 
措施代碼 

(註2) 

上年度規

劃並執行 
(註3) 

措施執行 
說明 

改善前 
狀況 

改善後 
狀況 

節約能源量及金額計算(註6、註7) 

2 

□跨年度

成效(註3) 
□當年度

計畫(註4) 

  
  
更換節
能照明
燈具 

DB01 □規劃執行 
□新增措施 

(1)實施
區域 
全廠區 
 
(2)施行
對象(設
備或器
具) 
照明燈 
 
(3)具體
作法 
日光燈更
新為
LED 燈
管，水銀
燈更新為
無極燈 
 

水銀燈
耗電 
400W 

無極燈
耗電 
80W 

節
能
量
計
算 

一、節約能源種類(擇一) 

□電力 
(度) 

□燃料煤 
(公噸) 

□燃料油 
(公秉) 

□液化石

油氣 
(公斤) 

□天然氣 
(立方公尺) 

□柴油 
(公秉) 

□外購蒸汽 
(公噸) 

□其他 
(       ) 

 
二、數值來源與單位說明區：(註8) 
採用公式(2) 
 
 
三、主要節能量公式套用： 
公式(1)：系統或單項設備全年總耗能(kW) ×提升效益(%) ×認列月

數比例 
系統或單

項設備全

年總耗能 
× 提升效益 % × 

認列

月數

比例 
/ 12 = 節能量 

 ×  % ×  / 12 =  

 
公式(2)：設備功率/容量(kW)×台數 ×全年操作時數(hr)×提升效益×
認列月數比例 

備功率

/容量 × 台數 台 × 
全年

操作

時數 
hr × 

提

升

效

益 

 

% × 認列月

數比例 / 12 = 
節

能

量 

  ×  台 ×  hr ×  
 

% ×  / 12 = 
13
25
98 

 
公式(3)：全年改善效益(度)×認列月數比例 

全年改善效益(度) × 認列月數

比例 / 12 = 節能量 

0.08*29台
*4380HR*400% × 11 / 12 = 10162 

 
四、本項能源總節能量： 10162      (註9)。 
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效

益

金

額

計

算 
 

一、各項能源購買單價與節約金額計算： 
1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 

節約能源量 × 
平均能源

購買單價 元 / 1000 = 效益金額 千

元 

10162 × 2.18 元 / 1000 = 22.15 
千

元 

 
二、其他效益說明與計算： 
1. 效益名稱 ：效益金額 

效益名稱 ： 效益金額 千元 

    

 
三、本項總效益金額： 22.15  千元(註10)。 

 

實

際

投

資

金

額

計

算 
 

一、設備費用說明： 
1. 設備名稱(設備功率/容量) × 購買單價(千元) ×
台數 

設備

名稱 ( 
設備

功率/
容量 

) × 購買

單價 千元 × 台
數 

台 = 
設備

費用 千元 

無極

燈 
( 80W ) × 4 千元 × 1 台 = 29 千元 

 
二、其他費用說明： 
1. 費用名稱 ：費用金額 

費用名稱 ： 費用金額 千元 

    

 
三、本項總投資金額： 116 千元(註11)。 

 

 

項次 
節約能源 
措施年度 

節約能

源措施 

節約能源 
措施代碼 

(註2) 

上年度規

劃並執行 
(註3) 

措施執行 
說明 

改善前 
狀況 

改善後 
狀況 

節約能源量及金額計算(註6、註7) 



30 

3 

□跨年度

成效(註3) 
□當年度

計畫(註4) 

水泥股

空壓機

改善案 
CA01 □規劃執行 

□新增措施 

(1)實施
區域 
水泥股 
 
(2)施行
對象(設
備或器
具) 
空壓機 
 
(3)具體
作法 
更換變頻
空壓機 
 
 

加裝前
耗電 
45.3K
W 

加裝後
耗電 
39.3K
W 

節
能
量
計
算 

一、節約能源種類(擇一) 

□電力 
(度) 

□燃料煤 
(公噸) 

□燃料油 
(公秉) 

□液化石

油氣 
(公斤) 

□天然氣 
(立方公尺) 

□柴油 
(公秉) 

□外購蒸汽 
(公噸) 

□其他 
(       ) 

 
二、數值來源與單位說明區：(註8) 
採用公式(2) 
 
 
三、主要節能量公式套用： 
公式(1)：系統或單項設備全年總耗能(kW) ×提升效益(%) ×認列月

數比例 
系統或單

項設備全

年總耗能 
× 提升效益 % × 

認列

月數

比例 
/ 12 = 節能量 

 ×  % ×  / 12 =  

 
公式(2)：設備功率/容量(kW)×台數 ×全年操作時數(hr)×提升效益×
認列月數比例 

備功率

/容量 × 台數 台 × 
全年

操作

時數 
hr × 

提

升

效

益 
% × 認列月

數比例 / 12 = 
節

能

量 

39.3 × 1 台 × 8760 hr × 15.

27 
% × 6 / 12 = 

26
28
4 

 
公式(3)：全年改善效益(度)×認列月數比例 

全年改善效益(度) × 認列月數

比例 / 12 = 節能量 

 ×  / 12 =  

 
四、本項能源總節能量： 26,284      (註9)。 

 

效

益

金

額

計

算 
 

一、各項能源購買單價與節約金額計算： 
1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 

節約能源量 × 
平均能源

購買單價 元 / 1000 = 效益金額 千

元 

39.3kW × 2.18 元 / 1000 = 57.29 
千

元 

 
二、其他效益說明與計算： 
1. 效益名稱 ：效益金額 

效益名稱 ： 效益金額 千元 

    

 
三、本項總效益金額： 57.29  千元(註10)。 
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實

際

投

資

金

額

計

算 
 

一、設備費用說明： 
1. 設備名稱(設備功率/容量) × 購買單價(千元) ×
台數 

設備

名稱 ( 
設備

功率/
容量 

) × 購買

單價 千元 × 台
數 

台 = 
設備

費用 千元 

空壓

機 
( 

39.3k

W 
) × 3 千元 × 1 台 = 3 千元 

 
二、其他費用說明： 
1. 費用名稱 ：費用金額 

費用名稱 ： 費用金額 千元 

    

 
三、本項總投資金額： 3 千元(註11)。 

 

 

項次 
節約能源 
措施年度 

節約能

源措施 

節約能源 
措施代碼 

(註2) 

上年度規

劃並執行 
(註3) 

措施執行 
說明 

改善前 
狀況 

改善後 
狀況 

節約能源量及金額計算(註6、註7) 

4 

□跨年度

成效(註3) 
□當年度

計畫(註4) 

提高
CKP 豎
磨壓力 

AE04 □規劃執行 
□新增措施 

(1)實施
區域 
6+7水泥
磨 
 
(2)施行
對象(設
備或器
具) 
CKP 豎
磨 
 
(3)具體
作法 
提高
CKP 豎
磨壓力 
 
 

加裝前
耗電
51.609
KWH/T 

加裝後
耗電
43.869
KWH/T 

節
能
量
計
算 

一、節約能源種類(擇一) 

□電力 
(度) 

□燃料煤 
(公噸) 

□燃料油 
(公秉) 

□液化石

油氣 
(公斤) 

□天然氣 
(立方公尺) 

□柴油 
(公秉) 

□外購蒸汽 
(公噸) 

□其他 
(       ) 

 
二、數值來源與單位說明區：(註8) 
採用公式(2) 
 
 
三、主要節能量公式套用： 
公式(1)：系統或單項設備全年總耗能(kW) ×提升效益(%) ×認列月

數比例 
系統或單

項設備全

年總耗能 
× 提升效益 % × 

認列

月數

比例 
/ 12 = 節能量 

 ×  % ×  / 12 =  

 
公式(2)：設備功率/容量(kW)×台數 ×全年操作時數(hr)×提升效益×
認列月數比例 

備功率

/容量 × 台數 台 × 
全年

操作

時數 
hr × 

提

升

效

益 
% × 認列月

數比例 / 12 = 
節

能

量 

43.86k

W 
× 1 台 × 3070 hr × 17.

64 
% × 3 / 12 = 

23
78
60 

 
公式(3)：全年改善效益(度)×認列月數比例 

全年改善效益(度) × 認列月數

比例 / 12 = 節能量 

 ×  / 12 =  

 
四、本項能源總節能量： 237860      (註9)。 
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效

益

金

額

計

算 
 

一、各項能源購買單價與節約金額計算： 
1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 

節約能源量 × 
平均能源

購買單價 元 / 1000 = 效益金額 千

元 

237860 × 2.18 元 / 1000 = 518.54 
千

元 

 
二、其他效益說明與計算： 
1. 效益名稱 ：效益金額 

效益名稱 ： 效益金額 千元 

    

 
三、本項總效益金額： 518.54    千元(註
10)。 

 

實

際

投

資

金

額

計

算 
 

一、設備費用說明： 
1. 設備名稱(設備功率/容量) × 購買單價(千元) ×
台數 

設備

名稱 ( 
設備

功率/
容量 

) × 購買

單價 千元 × 台
數 

台 = 
設備

費用 千元 

  (   ) ×   千元 ×   台 = 3 千元 

 
二、其他費用說明： 
1. 費用名稱 ：費用金額 

費用名稱 ： 費用金額 千元 

    

 
三、本項總投資金額：0 千元(註11)。 

 

 

 
註： 1.當年度新適用之能源用戶得免填表十內容。惟用戶自收到申報通知後，即應著手規劃並實施節電

措施使平均年節電率達1%以上，以供次年度申報填寫。 
2.節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。 
3.本表為追蹤用戶去年表十之一「節約能源措施暨節能量預估情形執行計畫表」實際執行成效，

填寫之執行措施如為去年表十之一之規劃項目，請勾選□規劃執行，反之請勾選□新增措施。 
4.「跨年度成效」為節能效益分2年度申報之節能措施，節能量計算跨年度，例如：106年8月完成

某項節電措施，節能效益認列期間為106年9月起至107年8月止(最多以12個月為限)；其中106年4
個月之節能效益已於上一年度填報此表單(勾選□當年度計畫)，107年8個月之節能效益則於今年填

報此表單(勾選□跨年度成效)。 
5.「當年度計畫」為當年度執行之節能措施，說明：例如107年1月完成某項節能措施，節能效益

認列期間為107年2月起至108年1月止(最多以12個月為限)，其中107年11個月之節能效益於今年填

報此表單(勾選□當年度計畫)，108年1個月之節能效益則於明年填報此表單(勾選□跨年度成效)。 
6.「節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、電、

燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。 
7.同一項節約措施如可節省2種能源以上，請填「節能量計算(第二種能源)」，如有第3種以上節省

能源，請自行增加「節能量計算(第三種能源)」之欄位。 
8.計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填

寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。 
9.「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。 
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10.「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄

位單位為「千元」，請注意。 
11.「實際投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為

「千元」，請注意。 
 
※本表不敷使用時請自行複印填寫。 
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表十之二、107年節約能源措施執行成效分析表 

項次 
(註1) 

實際投

資金額 
（千元） 

執行計
畫期間 
(年月~年月) 

認列期間 
(註2) 效益 

金額 
（千元） 

節  約  能  源  量 

起月 迄月 
電力 
（度） 

燃料煤 
（公噸） 

燃料油 
（公秉） 

液化石油氣 
（公斤） 

天然氣 
（立方公尺） 

       . 
 (       ) 

1 309.7 

107 年 

10 12 144.5 66,299      
10 月起 

107 年 

12 月止 

2 116 

107 年 

10 12 22.15 10,162      
1 月起 

107 年 

9 月止 

3 3 

107 年 

7 12 57.29 26,284      
4 月起 

107 年 

6 月止 

4 0 

107 年 

1 3 518.54 237,860      
1 月起 

107 年 

3 月止 

5  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

6  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

7  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

8  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

合計 742.48 340,605      

註：1. 項次同表十之一之項次。 
2.「認列期間」說明：例如於107年5月完成某項節電措施，節電量之計算期間自107年6月起至108

年5月止(最多以12個月為限)。因屬跨年度成效，107年6月至12月之節電量請填入表十之二，分

別於(起月)和(迄月)欄填入6和12，並計算該期間節能量填入「能源節約量」欄內，108年1月至

5月之節電量請填入表十一之一並勾選跨年度成效與表十一之二。 
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表十之三、107年執行計畫之平均年節電率 

項目 節電成效 

年度節電量(註1) 
(度)（a） 

340,605 

年度用電量 

(度) 

計算勾選 計算值(度)（b） 

107年全年實際用電量(註2) 21,825,700 

107年電力使用具下列情形者，其用電量可於107年全年實際用電量中扣除： 
(可複選) 

□107年啟用新增產線生產新產品：      度。(註3) 
□107年製程開發研究所增加用電量：      度。(註4) 
□107年公用事業能源用戶實施應變措施所增加用電量：      度。(註5) 
□107年啟用為符合食品安全衛生規範和環保法規所新增設

備用電量：      度。(註6) 
□為配合新法規導致用電量增加；增加之用電量：      度。(註7) 
 

上述已勾選之項目總用電量加總（c）：           度。 

平均年節電率(%) 

（
ａ

ａ+ｂ−ｃ
× 100） 

1.54 

註：1.年度節電量為「表十之二、107年節約能源措施執行成效分析表」中「節約能源量」之「電力

(度)」合計。 
2.107年全年實際用電量(度)係指受列管電號填於「表六之一」之12個月「外購電力」+「自備發電

量」-「售電量」。 
3.提供107年新增產線使用電量(度)，單位產品耗能以及產線主要耗能設備規格等。 
4.提供107年製程開發研究之說明及其使用電量(度)。 
5.提供107年應變措施說明及其使用電量(度)。 
6.提供為符合食品安全衛生規範和環保法規所新增設備之完工證明和使用電量(度)。 

7.說明貴單位為符合新法規所配合執行之措施，須包含法規公告前之電能使用狀況說明、法規公告

後之電能使用狀況說明，內容需包含設備名稱、設備規格、設備數量、投資金額、操作時數、操

作調整內容、增加之電能使用量計算說明等。 
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表十之四、107年執行計畫平均年節電率未達1%說明(註1、註2) 
項次 類別(單選) 說明 

1 
□ 107年停工、停產、遷廠、

關廠、廠房合併。(註3) 
說明： 

 

2 
□新廠運轉時間未滿一年。

(註4) 
說明： 

 

3 

□歷年已實施許多節電措施，

使年度節電率無法達到目標

(註5) 

說明： 

(1)試列舉申報「資料年(107年)」前五年全廠平均電力密集度改善率達1%以上： 

電力密集度效率指標 =
年度用電量(度)

產量、產值、營業額、其他
❑

 

民國年 101 102 103 104 105 106 
A.年度用電量(度)       

B.□產量、□產值、□營業額 
□其他______       

C.電力密集度效率指標=B/A       

前五年電力密集度效率指標改善率(%)：         % 
※改善率計算公式：如101年電力密集度效率指標=E1，106年電力密集度效率指標=E2，101

至106年改善率=([E2/E1]^
(1/5)

 )-1 
 (2)試列舉申報「資料年(106年)」前五年實際執行之節電措施平均節電率達1%以上： 

民國年 102 103 104 105 106 
節電量(度)      

總用電量(度)      

平均年節電率(%)：           % 
執行節電措施摘要說明： 

 

※例：108年1月15日填寫，「資料年」為107年，前五年為102~106年 

4 

□主要設備用電比例極高，短

期內無法更新；雖已採行其

他節電措施，仍無法達到目

標(註6) 

說明： 
(1)主要用電設備用電量為                    度，占用戶總用電之比例           %。 
(2)前述設備已執行之管理措施 

項

次 執行期間 
實施區

域/施行

對象 

具體

作法 

節電量

估算說

明/公式 

節電量

(度) 

節能效

益金額 
(千元) 

投資 
金額 

(千元) 

1 ___年至___年  
 
 
 

    

2 ___年至___年  
 

 
 

    

合計    
 

(3) 短期內無法進行設備更新之說明： 
 

5 
□ 節電措施規劃於其他年度。

(註7) 

 
(1) 本項說明之108年規劃節電措施請另於表十一之一填寫。 
 
(2) 本項說明之104年至108年平均年節電率以下列公式計算，並應達1%以上： 
 

6 

□查核申報納管範圍已通過或

已規劃建置能源管理系統

(註7、註8) 

 □已通過 CNS 50001能源管理系統驗證(註7) 
  1.驗證證書有效期間：民國    年   月   日至民國    年   月   日 
  2.驗證範圍(中文地址)：  

                                                                    . 
□已規劃建置能源管理系統(註8) 
  1.預計於當年度委託                (驗證單位)執行 CNS 50001驗證。 
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7 □其他理由(註10) 

說明： 

 

 

 

 

 

註：1.能源用戶於中華民國104年至108年之執行計畫，其平均年節電率應達1%以上。能源用戶當年度平均年節

電率未達1%者，應於次年1月31日前向經濟部提出說明及改善計畫，經經濟部核定後執行之；違反者，

依有關法令規定處理。 
2. 如申報當年度平均年節電率未達1%且說明經由經濟部同意備查者，其104年至108年之平均年節電率仍需達1%目

標。 
3.提供停工、停產、遷廠、關廠、廠房合併事實認定證明或拆遷工程資料佐證。 
4.提供正式營運時間佐證資料。 
5.提供數據說明「資料年(107年)」前五年全廠平均電力密集度效率指標改善達1%以上，電力密集度分子

為能源使用量，分母請自行定義(如：產量、產值等)。 
6.請提供主要耗能設備之用電量，且該設備用電量須占用戶總用電比例之60%以上，並提出該設備歷年已

執行過之管理措施資料(包含執行期間、實施區域、施行對象、具體作法、投資金額(千元)、節能效益金

額(千元)、年度節電量(度))，以及短期內無法進行主要耗能設備更新之說明(需含設備購置年份、設備使

用年限等資料)。 
7.提供預計執行之節電措施規劃資料，包含預計執行期間、實施區域、施行對象、具體作法、預計投資金

額(千元)、預計節能效益金額(千元)、預計年度節電量(度)。 
8.需提供附有財團法人全國認證基金會認證標誌之 CNS 50001能源管理系統驗證證書，且該證書所載之驗

證範圍需與能源查核列管範圍一致。 
9.需委託經財團法人全國認證基金會認證的驗證機構執行 CNS 50001能源管理系統驗證，並檢附驗證申請

書(需用大小印)。 
10.其他理由應為具體事項，若為資金、人力、技術缺乏或營運不佳，經濟部得不予核定。 

 

  



38 

 

表十之五、歷年執行之節電計畫平均年節電率總表(註1) 

項目 104年 105年 106年 107年 108年 

年度節電量 
（度） 
(註2) 

S104 183,4095 S105 395,456 S106 324,568 S107 340,605 S108 - 

年度用電量 
（度） 

C104 46,646,800 C105 26,845,215 C106 29,524,157 C107 21,825,700 C108 - 

平均年節電
率（%） 

(註3) 

R104 3.78 R105 2.94 R106 2.42 R107 2.27 R108 - 

 

註：1.自105年開始填報此表，並填於104年之欄位，106年須填104年及105年2個欄位，以此類推，

109年則填滿104~108年欄位。 

2.「年度節電量」指能源用戶實施各項節電措施，每年度節省之用電量，其計算期間，自實施

日之次月起算，最多以十二個月為限但計算期間跨年度者，節省之用電量按年度分別計算，

例如：S104指105年度填報表十之二中已執行節約能源措施所有節電量的加總。 
3. 104年至108年之平均年節電率，依下列公式計算： 

R104 = S104 /（S104 + C104）× 100% 
R105 =（S104 + S105）/（S104 + S105 + C104 + C105）× 100% 
R106 =（S104 + S105 + S106）/（S104 + S105 + S106 + C104 + C105 + C106）× 100% 
R107 =（S104 + S105 + S106 + S107）/（S104 + S105 + S106 + S107 + C104 + C105 + C106 + C107）× 100% 
R108 =（S104 + S105 + S106 + S107 + S108）/（S104 + S105 + S106 + S107 + S108 + C104 + C105 + C106 + C107 + 

C108）× 100% 
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十一、節約能源目標及執行計畫 

表十一之一、108年節約能源措施執行計畫表 

項次 
節約能源 
措施年度 

節約能

源措施 

節約能源 
措施代碼 

(註1) 

上年度規

劃並執行 
措施執行 
說明 

改善前 
狀況 

改善後 
狀況 

節約能源量及金額計算(註4、註5) 

1 

□跨年度成

效(註2) 
 

□當年度計

畫(註3) 

水泵
浦加
裝節
能永
磁式
聯軸
器 

AE02 
□規劃執行 

□新增措施 

(1)實
施區域 
廢熱發
電 
 
(2)施
行對象
(設備
或器
具) 
鍋爐給
水泵馬
達 
 
(3)具
體作法 
加裝節
能永磁
式聯軸
器 
 

使用傳
統剛性
聯軸器
110KW 

節能式
永磁式
聯軸器 

節
能
量
計
算 

一、節約能源種類(擇一) 

▊電力 
(度) 

□燃料煤 
(公噸) 

□燃料油 
(公秉) 

□液化石 油
氣 

(公斤) 
□天然氣 
(立方公尺) 

□柴油 
(公秉) 

□外購蒸汽 
(公噸) 

□其他 
(       ) 

 
二、數值來源與單位說明區：(註6) 
 
 
三、主要節能量公式套用： 
公式(1)：系統或單項設備全年總耗能(kW) ×提升效益(%) ×認列月

數比例 
系統或單

項設備全

年總耗能 
× 提升效益 % × 

認列

月數

比例 
/ 12 = 節能量 

 ×  % ×  / 12 =  

公式(2)：設備功率/容量(kW)×台數 ×全年操作時數(hr)×提升效益×
認列月數比例 
 

備功率

/容量 × 台數 台 × 
全年

操作

時數 
hr × 

提

升

效

益 
% × 認列月

數比例 / 12 = 
節

能

量 

110 × 1 台 × 8760 hr × 33.

3 
% × 9 / 12 = 

24
06
58.
5 

 
公式(3)：全年改善效益(度)×認列月數比例 

全年改善效益(度) × 認列月數

比例 / 12 = 節能量 

 ×  / 12 =  

 
四、本項能源總節能量：   240658.5     (註7)。 

 

效

益

金

額

計

算 
 

一、各項能源購買單價與節約金額計算： 
1.節約能源量 × 平均能源購買單價 / 1000 

節約能源量 × 
平均能源

購買單價 元 / 1000 = 效益金額 千

元 

240658.5 × 3 元 / 1000 = 722 
千

元 

 
二、其他效益說明與計算： 
1. 效益名稱 ：效益金額 

效益名稱 ： 效益金額 千元 

    

 
三、本項總效益金額：  722   千元(註8)。 
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實

際

投

資

金

額

計

算 
 

一、設備費用說明： 
1. 設備名稱(設備功率/容量) × 購買單價(千元) ×
台數 

設備

名稱 ( 
設備

功率/
容量 

) × 購買

單價 千元 × 台
數 

台 = 
設備

費用 千元 

永磁

式聯

軸器 

( 250kW ) × 
309.

75 
千元 × 1 台 = 

309.

75 
千元 

 
二、其他費用說明： 
1. 費用名稱 ：費用金額 

費用名稱 ： 費用金額 千元 

    

 
三、本項總投資金額：   309.75 千元(註9)。 

 
註：1. 節約能源措施代碼請參照附錄一之說明。 

2. 上年度(107年)已規劃並執行之節電措施，節電量計算跨年度至當年(108年)。例如107年8月完成

某項節電措施，節電量之計算期間自107年9月起至108年8月止(最多以12個月為限)。其中107年
9~12月之預計節能效益已於上年度填報此表單(勾選□當年度計畫)，108年1~8月之預計節能效益

則於今年填報此表單(勾選□跨年度成效)。 
3. 當年度(108年)規劃執行之節電措施(例如108年6月規劃完成某項節電措施)，當年可認列的預定節

電量為7~12月，填寫此表單並請勾選□當年度計畫。 
4.「預估節能量計算」：藉由設備能源使用量量測或設備效率提升與運轉時數來計算節約燃料油、

電、燃料煤、天然氣、液化石油氣等能源之節約數量。 
5. 同一項節約措施如可節省2種能源以上，請填「預估節能量計算(第二種能源)」，如有第3種以上

節省能源，請自行增加「預估節能量計算(第三種能源)」之欄位。 
6. 計算結果單位同「節約能源種類」選項括號內之單位，如設備有負載率或使用率需考量，請填

寫正確全年操作時數並於「數值來源與單位說明區」中說明。 
7.「本項能源總節能量」係由「主要節能量公式套用」中任選公式計算結果之總和。 
8.「效益金額計算」為措施產生之各種節約能源量，各別乘上平均購買單價後加總所得，該項欄位

單位為「千元」，請注意。 
9.「實際投資金額」請列舉投資項目、規格、單價及台數，進行相乘後所得，該項欄位單位為「千

元」，請注意。 
 
※本表不敷使用時請自行複印填寫。 
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表十一之二、108年節約能源措施暨節能量預估情形(註1) 

節約能源目標：節電    %，節熱    %。 

項次 
(註

2) 

預估投

資金額 
（千元） 

預計執
行計畫
期間 

(年月~年月) 

預計認列期間 
(註3) 

預  估  節  約  能  源  量 

年度 起月 迄月 
電力 
（度） 

燃料煤 
（公噸） 

燃料油 
（公秉） 

液化石油氣 
（公斤） 

天然氣 
（立方公尺） 

       . 
 (       ) 

1 309.75 

107 年 

108 1 9 240658.5      
1 月起 

107 年 

9 月止 

2  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

3  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

4  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

5  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

6  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

7  

 年 

         
 月起 

 年 

 月止 

合計       

註：1. 依據能源管理法之規定，能源用戶每年需訂定節約能源計畫，請依貴用戶之特性制定相關節約

能源計畫，相關節約能源計畫之參考資料可查詢經濟部能源局網站。 

2. 項次同表十一之一之項次。 
3. 「預計認列期間」說明：例如於108年5月完成某項節電措施，預計節電量之計算期間自108年6

月起至109年5月止(最多以12個月為限)。則108年6月至12月之預計節電量請填入表十一之一並

勾選□當年度計畫，分別於(起月)和(迄月)欄填入6和12，並計算該期間預計節能量填入「預估

能源節約量」欄內。 
4. 本表不敷使用時請自行複印填寫。 
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表十一之三、108年執行計畫之年度節電率 

項目 節電成效 

年度節電量(註1) 
(度)（a） 

240,658.5 

年度用電量(註2) 
(度) 

估算勾選 估算值(度)（b） 

□沿用107年全年實際用電量(註3) 21,825,700 

年電力使用具下列情形者，其用電量

可於年度用電量中扣除： 
勾選項目用電量加總（c） 

□設備搬遷至他廠之電量： 
               度。(註4) 
 

 

□其他估算方式(註5) 估算值(度)（b） 

估算說明： 

 

年度節電率(%) 

(
ａ

ａ+ｂ−ｃ
× 100%） 

1.09 

註：1.年度節電量為「表十一之二」中「預估節約能源量」之「電力(度)」合計。 
2.年度用電量為能源用戶自行估算107年的全年用電量(度)。 
3.沿用107年全年實際用電量(度)係指預期108年全年用電量與107年相同。 
4.提供108年搬遷設備之規格，並估算搬遷設備之用電量(度)。 
5.其他估算方式需填寫估算方法或估算公式。 
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表十一之四、108年執行計畫年度節電率未達百分之一之理由(註1) 

項次 正當理由 說明 

1 
□新增產線生產新產品，增加用電量

(註2) 
說明： 

預估全年增加使用              度電。 
2 

□進行製程開發研究，增加用電量

(註3) 
說明： 

預估全年增加使用              度電。 

3 

□公用事業能源用戶實施應變措施，

或配合新法規導致用電量增加(註

4) 

說明： 

預估全年增加使用              度電。 

4 
□歷年已實施許多節電措施，使年度

節電率無法達到目標(註5) 

說明： 

(1)試列舉申報「計畫年」前五年全廠平均電力密集度改善率達1%以上： 

電力密集度效率指標 =
年度用電量(度)

產量、產值、營業額、其他
 

民國年 102 103 104 105 106 107 
A.年度用電量(度)       

B.□產量、□產值、 
□營業額、□其他______      

 

C.電力密集度效率指標=B/A       

前五年電力密集度效率指標改善率(%)：        % 
※改善率計算公式：如102年電力密集度效率指標=E1，107年電力密集度效率指標

=E2，102至107年改善率= ([E2/E1]^
(1/5)

) -1 
(2)試列舉申報「計畫年」前五年實際執行之節電措施平均節電率達1%以上： 

民國年 103 104 105 106 107 
節電量(度)      

總用電量(度)      

平均年節電率(%)：           %(計算方式請參考:能源用戶訂定節約能源目標

及執行計畫規定) 
執行節電措施摘要說明： 

 

 

※例：108年1月15日填寫，「計畫年」為108年，前五年為103~107年 

5 

□主要設備用電比例極高，短期內無

法更新；雖已採行其他節電措施，

仍無法達到目標(註6) 

說明： 
(1)主要用電設備用電量為            度，占用戶總用電之比例          %。 
(2)前述設備已執行之管理措施 

項

次 執行期間 
實施區

域/施行

對象 

具體

作法 

節電量

估算說

明/公式 

節電量

(度) 

節能效

益金額 
(千元) 

投資 
金額 

(千元) 

1 ___年至___年  
 
 
 

    

2 ___年至___年  
 

 
 

    

合計    
 

(3) 短期內無法進行設備更新之說明： 
 

6 
□查核申報納管範圍已通過或已規劃

建置能源管理系統(註7、註8) 

□已通過 CNS 50001能源管理系統驗證(註7) 

  1.驗證證書有效期間：民國   年   月   日至民國   年   月   日 

  2.驗證範圍(中文地址)：  

                                                                    . 

□已規劃建置能源管理系統(註8) 

1.預計於當年度委託                (驗證單位)執行 CNS 50001驗證。 
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7 □其他理由(註9) 

說明： 

 

 

 

 

 

 

註：1.能源用戶依能源管理法第九條訂定之節約能源目標及執行計畫(以下簡稱執行計畫)，其年度節電率應達

百分之一以上，未達百分之一且無正當理由者，經濟部得就該能源用戶所報執行計畫，不予核定。 
2.提供新增產線能源效率相關資料，與使用能源相關之驗收規格、單位產品耗能、以及產線主要耗能設備

規格等。 
3.提供製程開發研究之說明及其使用電量資料。 
4.提供應變措施說明及其使用電量資料。 
5.提供數據說明「計畫年(108年)」前五年全廠平均電力密集度效率指標改善達1%以上，電力密集度分子

為能源使用量，分母請自行定義(如：產量、產值等)。 
6. 請提供主要耗能設備之用電量，且該設備用電量須占用戶總用電比例之60%以上，並提出該設備歷年已

執行過之管理措施資料(包含執行期間、實施區域、施行對象、具體作法、投資金額(千元)、節能效益金

額(千元)、年度節電量(度))，以及短期內無法進行主要耗能設備更新之說明(需含設備購置年份、設備使

用年限等資料)。 
7.需提供附有財團法人全國認證基金會認證標誌之 CNS 50001能源管理系統驗證證書，且該證書所載之驗

證範圍需與能源查核列管範圍一致。 
8.需委託經財團法人全國認證基金會認證的驗證機構執行 CNS 50001能源管理系統驗證，並檢附驗證申請

書(需用大小印)。 
9.其他理由應為具體事項，若為資金、人力、技術缺乏或營運不佳，經濟部得不予核定。 
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表十一之五、歷年預計執行之節電計畫年度節電率總表(註1) 

項目 104年 105年 106年 107年 108年 

年度節電量 
（度） 
(註2) 

SP104 127,6339 SP105 966,785 SP106 220,361.40 SP107 220,361.40 SP108 240,658.5 

年度用電量 
（度） 

CP104 46,646,800 CP105 29,524,157 CP106 29,524,157 CP107 21,825,700 CP108 2,1825,700 

年度節電率 
（%） 
(註3) 

RP104 2.66 RP105 3.17 RP106 0.74 RP107 1.00 RP108 1.09 

實際落實率 
（%） 
(註4) 

RI104 143.7 RI105 40.9 RI106 147.3 RI107 154.6 RI108 100 

註：1. 自104年開始填報此表，並填於104年之欄位，105年須填104年及105年2個欄位，以此

類推，108年則填滿104年至108年欄位。 

2. 「年度節電量」指能源用戶執行各項節電計畫，每年度預估節省之用電量，其計算期

間，自實施日之次月起算，最多以12個月為限但計算期間跨年度者，節省之用電量按年

度分別計算，例如：SP105指105年填報「表十一之二」中預計執行節約能源措施所有節

電量的加總。 
3. 104年至108年之預計執行之節電計畫年度節電率，依下列公式計算： 

RP104 = SP104 /（SP104 + CP104）× 100% 
RP105 = SP105 /（SP105 + CP105）× 100% 
RP106 = SP106 /（SP106 + CP106）× 100% 
RP107 = SP107 /（SP107 + CP107）× 100% 
RP108 = SP108 /（SP108 + CP108）× 100% 

4.104年至108年之實際落實率，依下列公式計算： 
RI104 =（S104 /SP104）× 100% 
RI105 =（S105 /SP105）× 100% 
RI106 =（S106 /SP106）× 100% 
RI107 =（S107 /SP107）× 100% 
RI108 =（S108 /SP108）× 100% 

S104 ~S108為已執行節約能源措施所有節電量的各年度加總，同表十之五。 
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附錄一：節約能源措施代碼參照表(註) 

1.系統與設備類別節約能源措施代碼參照表 
系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 系統類別 類別代碼 設備類別 類別代碼 

製程設備 A 

食品業製造設備 A 

馬達設備 G 

製程設備馬達 A 
紡織業製造設備 B 冰水主機馬達 B 
造紙業製造設備 C 空壓機馬達 C 
化工業製造設備 D 傳送馬達 D 
水泥業製造設備 E 送排風馬達 E 
鋼鐵業製造設備 F 抽水泵 F 

電機電子業製造設備 G 其他設備 G 
公用發電廠業製造設

備 H   
  
  
  

 
其他行業製造設備 I 

空調設備 B 

冰水主機 A 

鍋爐設備 H 

水管式鍋爐 A 
冰水泵 B 煙管式鍋爐 B 
區域水泵 C 熱媒式鍋爐 C 
冷卻水塔 D 貫流式鍋爐 D 
空調箱 E 廢熱鍋爐 E 
儲冰系統 F 熱水鍋爐 F 
其他設備 G 電熱鍋爐 G 

    

其他型式鍋爐 H 
送風機 I 
引風機 J 
抽水泵 K 

空壓設備 C 

空壓機 A 

汽電共生系統 I 

發電鍋爐 A 
乾燥機 B 渦輪機 B 
過濾器 C 發電機 C 
進氣風管 D 送風機 D 
冷卻水塔 E 引風機 E 

空壓機管路 F 抽水泵 F 
廢熱利用設備 G 其他附屬設備 G 

其他設備 H     

照明設備 D 

螢光燈 A 

蒸汽系統 J 

蒸汽管路 A 
水銀燈 B 保溫 B 
高壓鈉燈 C 閥 C 
複金屬燈 D 其他附屬設備 D 
LED 燈 E 

加熱爐 K 
送風機 A 

自動點滅設備 F 引風機 B 
其他設備 G 其他附屬設備 C 

冷凍冷藏 E 

冷凍設備 A 

裂解爐 L 

送風機 A 
冷藏設備 B 引風機 B 
其他設備 C 其他附屬設備 C 

      

電力系統 F 

供電設備 A 

其他 Z 

汙水排水設備 A 

變壓器 B 給水設備 B 

電容器 C 電梯 C 
其他設備 D 其他設備 D 
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2.措施類別節約能源措施代碼參照表 
節能方法 方法代碼 節能方法 方法代碼 節能方法 方法代碼 節能方法 方法代碼 

能源監控 00 參與台電「需
量競價措施」 20 採用高效率

照明燈具 40 送風機變速控
制 80 

汰舊換新 01 加強保溫 21 採用高效率
光源 41 引風機變速控

制 81 

設備改善 02 溫度控制 22 採用自動點
滅設備 42 抽水泵變速控

制 82 

保養維修 03 加強散熱效率 23 採用調光設
備 43   

操作參數改
善 04 冰水主機採用

聯鎖控制系統 24 採用自然光 44   

變速或變頻
控制 05 防止空氣洩漏 30 採用高效率

馬達 50   

熱回收 
(節電) 06 空氣壓力合理

設定 31 泵定期更換
摩損環 51   

水回收 
(節電) 07 供氣高低壓分

流 32     

參與台電
「減少用電

措施」 
08 降低供氣溫度 33     

廢棄物利用 09 減少管路壓損 34 採用高效率
鍋爐 70   

熱回收 
(節熱) 10 空壓機熱回收 35 送風機變頻

控制 71   

  空壓機採用聯
鎖控制系統 36 排氣含氧量

調整 72   

註：請依實際之節約能源措施代碼。編碼方式請參照上表先選擇「系統類別」之「類別代碼」、「設備類別」

之「類別代碼」，搭配「節能方法」之「方法代碼」。舉例如下： 

 
節能措施 代碼 

空壓機加裝變頻控制器 CA05 

冰水主機汰舊換新 BA01 

照明採用電子式安定器 DF01 

設置空調節能監控系統 BA00 

水管式鍋爐調降空氣對燃料之比例 HA04 
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附錄二：能源種類、編碼及單位參照表(註) 

 
能源種類 能源編碼 計量單位 能源種類 能源編碼 計量單位 能源種類 能源編碼 計量單位 
煉焦煤 C01 公噸 煉油氣 O01 立方公尺 蔗渣 Z09 公噸 
燃料煤 C02 公噸 液化石油氣 O02 公斤 (請自訂) Z99-1 (請自訂) 
無煙煤 C03 公噸 丙烷混合氣 O03 公升 (請自訂) Z99-2 (請自訂) 
亞煙煤 C04 公噸 煤油 O04 公升 (請自訂) Z99-3 (請自訂) 
焦炭 C05 公噸 柴油 O05 公升 (請自訂) Z99-4 (請自訂) 
煤球 C06 公噸 燃料油 O06 公秉 (請自訂) Z99-5 (請自訂) 
焦爐氣 C07 千立方公尺 石油焦 O07 公噸       
高爐氣 C08 千立方公尺 廢輪胎 Z01 公噸       
轉爐氣 C09 千立方公尺 廢機油 Z02 公秉       
煤氣(混合) C10 千立方公尺 造紙排渣 Z03 公噸       
水煤漿 C11 公噸 污泥 Z04 公噸       
電力 E01 度 木屑 Z05 公噸       
天然氣 L01 立方公尺 稻殼 Z06 公噸       
液化天然氣 L02 立方公尺 黑液 Z07 公噸       
燃料氣 L03 千立方公尺 垃圾 Z08 公噸       

註：如有使用非上表條列之能源，請由 Z99-1開始編列貴廠之能源使用種類與單位。 
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附錄三、合併申報申請表 

一、申請合併之電號及用戶編號                                                                     申請日期        年        月       日 
申報 
用戶編號 

申請單位 申請理由 
公司名稱 申請人 連絡電話  

    
用戶地址  

合併申報 

用戶編號 電號 經常契約容量 啟用/停用 

   啟用 
停用 

電號地址  
註：1.用戶編號/電號地址相同者，可直接於「基本資料表」填寫合併申報表格，不需透過此申請表核准。 
    2.例如：中山路1號、中山路1號5樓，兩地址相同；中山路1號、中山路1之1號，兩地址不相同。 

二、同工廠(同工廠登記編號)使用多個電錶，但電力使用確實無法分開說明(可貼圖說明) 
 

 
下面內容由能源局委辦單位填寫： 

承辦單位/ 
承辦人 收件日期 核准/不核准 

合併申報 承辦單位主管簽名或用印 核准日期 

/        年    月    日 核准 
不核准 

核准編號：                 
例如：1040001為民國年3碼+申
請序號4碼 

     年    月    日 
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附錄四、工業局開發完成之 

產業園區、中央部會開發之工業區清單 

*資料來源: 經濟部工業局，臺灣各工業區進駐廠商與產業型態資訊 (https://data.gov.tw/dataset/25597) 
 

編號 名稱 類型 
1 土城工業區 工業區 
2 大甲幼獅工業區 工業區 
3 大里工業區 工業區 
4 大武崙工業區 工業區 
5 大社工業區 工業區 
6 大發工業區 工業區 
7 大園工業區 工業區 
8 中壢工業區 工業區 
9 仁武工業區 工業區 
10 元長工業區 工業區 
11 內埔工業區 工業區 
12 斗六工業區 工業區 
13 台中工業區 工業區 
14 台中港關連工業區 工業區 
15 台南科技工業區 工業區 
16 平鎮工業區 工業區 
17 民雄工業區 工業區 
18 永安工業區 工業區 
19 永康工業區 工業區 
20 田中工業區 工業區 
21 光華工業區 工業區 
22 全興工業區 工業區 
23 安平工業區 工業區 
24 朴子工業區 工業區 
25 竹山工業區 工業區 
26 竹南工業區 工業區 
27 利澤工業區 工業區 
28 和平工業區 工業區 
29 官田工業區 工業區 
30 林口工業區 工業區 
31 林園工業區 工業區 
32 社頭工業區 工業區 
33 芳苑工業區 工業區 
34 南崗工業區 工業區 
35 屏東工業區 工業區 
36 屏南工業區 工業區 
37 美崙工業區 工業區 
38 桃園幼獅工業區 工業區 

https://data.gov.tw/dataset/25597
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39 高雄臨海工業區 工業區 
40 埤頭工業區 工業區 
41 雲林－離島工業區 工業區 
42 雲科－大北勢工業區 工業區 
43 雲科－竹圍子工業區 工業區 
44 新北工業區 工業區 
45 新竹工業區 工業區 
46 新營工業區 工業區 
47 瑞芳工業區 工業區 
48 義竹工業區 工業區 
49 嘉太工業區 工業區 
50 彰濱工業區 工業區 
51 福興工業區 工業區 
52 銅鑼工業區 工業區 
53 鳳山工業區 工業區 
54 樹林工業區 工業區 
55 頭份工業區 工業區 
56 頭橋工業區 工業區 
57 龍德工業區 工業區 
58 龜山工業區 工業區 
59 豐田工業區 工業區 
60 豐樂工業區 工業區 
61 觀音工業區 工業區 
62 二林園區 科學園區 
63 台中園區 科學園區 
64 后里園區 科學園區 
65 竹南科學園區 科學園區 
66 宜蘭科學園區 科學園區 
67 虎尾園區 科學園區 
68 南部科學園區 科學園區 
69 高等研究園區 科學園區 
70 新竹生物醫學園區 科學園區 
71 新竹科學工業園區 科學園區 
72 銅鑼科學園區 科學園區 
73 龍潭科學園區 科學園區 
74 中港園區 加工出口區 
75 台中園區 加工出口區 
76 成功園區 加工出口區 
77 屏東園區 加工出口區 
78 高雄軟體園區 加工出口區 
79 高雄園區 加工出口區 
80 楠梓加工出口區(第二園區) 加工出口區 
81 楠梓園區 加工出口區 
82 臺中軟體園區 加工出口區 
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83 臨廣園區 加工出口區 
 

 




